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TIL RØMNINGSVEI

 RØMNINGSVEI

DØR EI 30-CS (

)

B

FLUKTVEI

BRANNCELLE EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

BYGNINGEN SKAL HA:

1. BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2

MED DIREKTE VARSLING TIL

BRANNVESENET

SUPLERT MED LYSVARSLING

2. BRANNSLANGER SUPLERT MED

HÅNDSLUKKERE

3. LEDESYSTEM

4. FRI BREDDE I RØMNINGSVEI,

FLUKTVEI OG TRAPP 0,9 METER

FORUTSETNINGER

- BRANNKLASSE 3

- RISIKOKLASSE 2

- ETASJEANTALL 6

- TILTAKSKLASSE 3

Det forutsettes at eksisterende bygningsdeler

innehar nødvendig brannmotstand.

Den branntekniske prosjekteringen omfatter

kun området som fremkommer av

branntegninger. Overliggende plan er utenfor

prosjekt og inngår ikke i denne branntekniske

prosjekteringen.
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